REGIAO AUTONOMA DOS ACORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
INSPECAO REGIONAL DO AMBIENTE

Extrato do relatério INSP-2017-0003
BI-2017-0005

1 - Dados gerais da inspe¢ao

1.1 - Inspegao

Data: 17/01/2017 Tipo: Agdo Direta

Tipo de inspe¢do: Rotina

Descricdo da inspecao:

A inspecdo foi realizada sem aviso prévio, ao abrigo do disposto na alinea a) do n.2 1 do artigo 80.2 do anexo | do
Decreto Regulamentar Regional n.2 11/2013/A, de 2 de agosto, no dmbito do plano de atividades.

A inspecdo foi desencadeada por indicacdo do Sr. Inspetor Regional do Ambienta, apds ter sido contactado por
telefone pelo Sr. Diretor Regional do Ambiente (DRA), a dar conhecimento de que a EDA - Central Termoelétrica do
Belo Jardim, tinha comunicado um derrame de efluente nas suas instalacdes. No local fomos acompanhados pelo
encarregado de turno.

Ainspe¢do consiste numa verificagdo aleatdria, num determinado momento, do cumprimento dos requisitos de uma
instalagdo em determinados aspetos da legislacio ambiental. A falta de identificagdo de situagdes irregulares
ndo significa que o operador esteja em plena conformidade com a toda legislagdo ambiental aplicavel.

1.2 - Empresa/entidade inspecionada

Firma/nome: EDA - Electricidade dos Agores, SA NIPC/NIF: 512012032
Sede/morada: Rua Francisco Pereira Ataide, n.2 1
Cadigo Postal: 9504-535 Freguesia: Ponta Delgada (Sdo Sebastido)
Concelho: Ponta Delgada llha: Ilha de Sdo Miguel

1.3 — Estabelecimento inspecionado

Nome: Central Termoelétrica do Belo Jardim

Endereco: Canada dos Pastos, s/n

Cadigo Postal: 9760-511 Freguesia: Praia da Vitdria (Santa Cruz)
Concelho: Praia da Vitéria llha: Ilha Terceira
CAE Principal: Producdo de electricidade de origem térmica 35112

Licenca Ambiental: LA n.23/2015/DRA

Enquadramento PCIP: 1.1 Instalagdes de combustao, incluindo as destinadas ao aproveitamento de biomassa,
com poténcia calorifica de combustdo superior ou igual a 50 MW

Coordenadas UTM: X:493 903 mY: 4 285 284 m (Sistema de referéncia — WGS84 UTM zona 26)
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Figura 1: Localizagdo do estabelecimento inspecionado.

A inspegdo teve como objetivo verificar a conformidade da instalagdo de acordo com os seguintes requisitos:

Tema Enquadramento legal vigente em 2019

X | Gestdo da agua Lei n.2 58/2005, de 29 de dezembro de 2005
Decreto-Lei n.2 226-A/2007, de 31 de maio
Decreto Legislativo Regional n.2 18/2009/A, de 19 de outubro

[0 | Gestdo de residuos Decreto Legislativo Regional n2 29/2011/A, de 16 de novembro
Decreto Legislativo Regional n2 42/2012/A, de 1 de junho
Decreto-Lei n2 152-D/2017, de 11 de dezembro

[0 | Producdo e utilizacdo de | Regulamento (CE) n2 1907/2006, de 18 de dezembro
substancias perigosas Regulamento (CE) n2 1272/2008, de 16 de dezembro
Decreto-Lei n.2 293/2009, de 13 de outubro
Decreto-lei n.2 220/2012, de 10 de outubro
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] | EmissOes atmosféricas Decreto Legislativo Regional n2 32/2012/A, de 13 de julho
Decreto-Lei n2 39/2018, de 11 de junho

[0 | Gases fluorados com | Regulamento (UE) n2517/2014, de 16 de abril

efeito de estufa Decreto-Lei n 145/2017, de 30 de novembro
] | Substancias que | Regulamento (CE) n? 1005/2009, de 16 de setembro
empobrecem a camada | pecreto-Lei n 85/2014, de 27 de maio
de ozono
[0 | Ruido Decreto Legislativo Regional n2 23/2010/A, de 30 de junho
[0 | Licenga ambiental ...(n.2 e data da licenca; em inspecdes especificas pode-se referir quais os capitulos

abrangidos)

3 — Conclusoes sobre a conformidade com os requisitos legais e com a licenga

Foram identificadas as seguintes situac¢oes irregulares:

a) N&o comunicou a DRA no prazo de 24 horas, conforme exigido no ponto 4 da Licenca Ambiental n.2
3/2015/DRA, a situacdo de (potencial) emergéncia relacionada com a descarga de aguas residuais, ocorrida
em dezembro de 2016. O ndo cumprimento das condi¢cdes impostas pela licenca, fixadas nos termos dos
artigos 62.2 e 63.2 constitui contraordenacao grave nos termos da alinea h) do n.2 2 do art.2 123.2 do Decreto

Legislativo Regional n.2 30/2010/A, de 15 de novembro.

4 — Medidas adotadas

Na sequéncia da inspecao foram adotadas as seguintes medidas:

Medida Observagoes

[J | Auto de noticia

Notificacdo para regularizacdo | Relativamente a irregularidade mencionada na alinea a).

[] | Outras
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