REGIAO AUTONOMA DOS ACORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
INSPECAO REGIONAL DO AMBIENTE

Extrato do relatério INSP-SMG/2014/109
INT-IRA/2014/397

1 - Dados gerais da inspe¢ao

1.1 - Inspegao

Data: 26-09-2014 Tipo: Inspecdo Ambiental Integral

Tipo de inspe¢do: Rotina

Descricdo da inspecao:

A inspecdo foi realizada sem aviso prévio e enquadrou-se no ambito do plano de inspecées PCIP para 2014. A
atividade PCIP realizada na instalacdo é a producdo de energia elétrica, incluida na categoria 1.1 do Anexo | do
Diploma PCIP.

A inspecdo teve como objetivo verificar o cumprimento das condi¢gdes impostas pela Licenca Ambiental n2 4/2008/A,
emitida em 30 Set/2009 valida até 30 Set/2015, tendo a mesma servido de suporte para a elaboracio do presente
relatério. A inspecdo em causa também visou verificar aspetos provenientes de uma denuncia (SGC-
IRA/Denuncia/2014/12).

No local fomos rececionados pelo director das centrais do grupo oriental e central.

Inicidmos a inspeccdo no periodo da manha com visita inspetiva as instalacdes, sendo acompanhados por um
assistente eléctrico e pelo encarregado da central.

No periodo da tarde fomos acompanhados pelo chefe da central e pelo encarregado da central.
No momento da inspecdo a Central encontrava-se em funcionamento.
A atividade principal do estabelecimento consiste na produgdo de energia elétrica.

Ainspegdo consiste numa verificagdo aleatdria, num determinado momento, do cumprimento dos requisitos de uma
instalagdo em determinados aspetos da legislagdo ambiental. A falta de identificagdo de situagdes irregulares
ndo significa que o operador esteja em plena conformidade com a toda legislagdo ambiental aplicavel.

1.2 - Empresa/entidade inspecionada

Firma/nome: EDA - Eletricidade dos Acores, S.A NIPC/NIF: 512012032
Sede/morada: Rua Dr. Francisco Pereira Ataide, n2 1
Cadigo Postal: 9504-535 Freguesia: S3o Sebastido
Concelho: Ponta Delgada llha: S3o Miguel

1.3 — Estabelecimento inspecionado

Nome: Central Termoelétrica do Caldeirdo

Enderego: Rua Bento Elias Carreiro

Cadigo Postal: 9600-050 Freguesia: Pico da Pedra
Concelho: Ribeira Grande llha: S3o Miguel
CAE Principal: Produgdo de eletricidade de origem térmica; 35112;
Distribuicdo de eletricidade 35130
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Licenca Ambiental: LA n24/2008/DRA

Enquadramento PCIP: 1.1 InstalagGes de combustao, incluindo as destinadas ao aproveitamento de biomassa,
com poténcia calorifica de combustdo superior ou igual a 50 MW

Coordenadas UTM: X: 622072 mY: 4 182 432 m (sistema de referéncia WGS84; zona 26)

621650

REGIAO AUTONOMA DOS AGORES e Inspecéo Regional do A PLANTA DE CONSULTA Sistema de referéncia WGS 1984 Fuso 26

Rua da Conceic#o, n.° 7 « 9700 - 054 Angra do Heroismo e Telefone +351 295 403 800 e Fax +351 295 403 853 » E-mail: info-ira@azores.gov.pt Escala 1:3 000 0 Base Cartogréfica do IGeoE (2000)

Figura 1: Localizagdo do estabelecimento inspecionado.

A inspegdo teve como objetivo verificar a conformidade da instalagdao de acordo com os seguintes requisitos:

Tema Enquadramento legal vigente em 2019

X | Gestdo da agua Lei n.2 58/2005, de 29 de dezembro de 2005
Decreto-Lei n.2 226-A/2007, de 31 de maio
Decreto Legislativo Regional n.2 18/2009/A, de 19 de outubro

X | Gestdo de residuos Decreto Legislativo Regional n2 29/2011/A, de 16 de novembro
Decreto Legislativo Regional n2 42/2012/A, de 1 de junho
Decreto-Lei n? 152-D/2017, de 11 de dezembro
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Producdo e utilizacdo de | Regulamento (CE) n2 1907/2006, de 18 de dezembro
substancias perigosas Regulamento (CE) n2 1272/2008, de 16 de dezembro
Decreto-Lei n.2 293/2009, de 13 de outubro
Decreto-lei n.2 220/2012, de 10 de outubro

Emissdes atmosféricas Decreto Legislativo Regional n2 32/2012/A, de 13 de julho
Decreto-Lei n2 39/2018, de 11 de junho

Gases fluorados com | Regulamento (UE) n2 517/2014, de 16 de abril

efeito de estufa Decreto-Lei n® 145/2017, de 30 de novembro
Substancias que | Regulamento (CE) n2 1005/2009, de 16 de setembro
empobrecem a camada | pecreto-Lei n2 85/2014, de 27 de maio
de ozono
Ruido Decreto Legislativo Regional n2 23/2010/A, de 30 de junho
Licenca ambiental LA n2 4/2008/DRA

3 — Conclusoes sobre a conformidade com os requisitos legais e com a licenga

Foram identificadas as seguintes situac¢oes irregulares:

a) Incumprimento das condicdes impostas pela Licenca de Descarga de Aguas Residuais —Alvara n2 AR/2011/172,

nomeadamente o incumprimento dos VLE dos pardametros de CBO, CQO, SST (22 semestre/2013- ponto 2PD1),
CBO, CQO (12 semestre 2014 — ponto 2PD1), Oleos Minerais (22 bimestre/2014) e pH e Oleos Minerais (42
bimestre/2014).
Viola o disposto no n2 1 do artigo 222 do Decreto-Lei n2 226A/2007, de 31 de Maio, configurando assim a
pratica de uma contraordenagdo ambiental muito grave, prevista na alinea c) do n2 3 do artigo 812 do mesmo
diploma, punivel com coima de 20.000€ a 30.000€ em caso de negligéncia e de 30.000€ a 37.500€ em caso de
dolo se praticada por pessoas singulares e de 38.500€ a 70.000€ em caso de negligéncia e de 200.000€ a
2.500.000€ em caso de dolo se praticada por pessoas coletivas, nos termos do n? 4 do artigo 222 da Lei n?
50/2006, de 29 de Agosto, alterada e republicada pela Lei n.2 89/2009, de 31 de Agosto.

b) Incumprimento do dever de assegurar que os equipamentos que contenham 3 kg ou mais de substancias
regulamentadas que empobrecem a camada de ozono devam ser controlados para detecdo de fugas pelo
menos uma vez de doze em doze meses, por técnico certificado.

Viola o disposto na alinea a) do n? 2 do artigo 32 do Regulamento (CE) n.2 842/2006, de 17 de Maio,
configurando assim a pratica de contraordenagdo ambiental grave, prevista na alinea e) do n22 do artigo 182
do Decreto-lei n2 56/2011, de 21 de Abril e punivel com coima de 15.000€ a 30.000€ em caso de negligéncia
e de 30.000€ a 48.000€ em caso de dolo se praticada por pessoas coletivas, nos termos do n? 3 do artigo 229

da Lei n? 50/2006, de 29 de Agosto, alterada e republicada pela Lei n.2 89/2009, de 31 de Agosto.
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¢) Incumprimento do dever de assegurar que os equipamentos que contenham 3 kg ou mais de gases fluorados
com efeito de estufa devam ser controlados para detecdo de fugas pelo menos uma vez de doze em doze
meses por técnico certificado.
Viola o disposto no n2 1 do artigo 92, do Decreto-lei n2 152/2005 de 31 de Agosto com a redacdo dada pela
sua republicacdo através do Decreto-lei n2 35/2008 de 27 de Fevereiro de 2008, configurando assim a pratica
de contraordenacdo ambiental grave, prevista na alinea h) do n21 do artigo 112 do Decreto-lei n2 35/2008 de
27 de Fevereiro, punivel com coima de 15.000€ a 30.000€ em caso de negligéncia e de 30.000€ a 48.000€ em
caso de dolo se praticada por pessoas coletivas, nos termos do n2 3 do artigo 222 da Lei n2 50/2006, de 29 de

Agosto, alterada e republicada pela Lei n.2 89/2009, de 31 de Agosto.

4 — Medidas adotadas

Na sequéncia da inspecdo foram adotadas as seguintes medidas:

Medida Observagoes

1 | Auto de noticia

Notificacdo para regularizacdo | Relativamente as irregularidades das alineas a), b) e c).

] | Outras
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